MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITRUTO SUPERIORE “GIACOMO QUARENGHI”

Via di Villa Scarpellini – 00028 SUBIACO (RM) – Tel 0774/85298 – 84155 FAX 0774/839°5

e-mail cogeri@libero.it – info@quarenghisubiaco.it
OGGETTO: Verbale di sopralluogo per la verifica della sicurezza strutturale e gestionale delle sedi dell’Istituto Quarenghi.
L’anno 2009 il giorno 13 del mese di gennaio 

.In seguito alla richiesta del Dirigente scolastico di nominare un nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Il Prof. Stante Leopoldo, (Referente della commissione Sicurezza) a proceduto ad effettuare con il Dr. Bruno Quintorio (consulente esterno prossimo RSPP) e il R.L.S un sopralluogo tecnico delle sedi dell’Istituto, per integrare quanto già evidenziato nel verbale del 10 dicembre 2008 effettuato insieme ai rappresentanti della Provincia.
La presente relazione prende in evidenza nella prima parte le anomalie da evidenziare all’Ufficio Tecnico della provincia di Roma, mentre nella seconda parte sono evidenziate le azioni di miglioramento di competenza dell’istituto.

Oltre a quanto già descritto sul precedente verbale si riportano di seguito le ulteriori evidenze:
 SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA

a) Si è riscontrato, che i presidi antincendio(rilevatori di fumo e impianto di allarme) al momento della richiesta del C.P.I. presso i VV.FF. erano funzionanti, nel tempo però non si è provveduto alle prescritte verifiche e manutenzioni, per cui gli impianti non sono più funzionanti ho sono scaduti di certificazione.
b) L’impianto elettrico ha subito numerose modificazioni ed integrazioni, senza che si sia provveduto alla prescritta certificazione.

c) Le vetrate e le finestrature non tutte hanno i vetri di sicurezza 

d) Mancano le luci di emergenza nei percorsi di fuga esterni
e) Nei quadri elettrici gli interruttori non sono segnalati con scritte indelebili

f) I pannelli fono assorbenti evidenziano vecchie infiltrazioni di acqua, e presentano un rischio di caduta

g) Quasi tutte le serrande risultano non funzionanti
h) L’ascensore è ancora mancante della scheda tecnica, e non funziona

i) I fari della palestra e i vetri delle finestre devono essere protetti dagli urti del pallone

j) Il termosifone dell’ex ambulatorio perde acqua dalle valvole

k) Nella palestra numerose porte mancano perché rotte

l) Nella palestra una porta di emergenza deve essere riparata (i montanti sono cadenti)

m) La scala antincendio esterna deve essere protetta con la messa a terra

n) Alcuni idranti sono privi della lancia finale

o) Molte porte REI risultano danneggiate e quindi non più idonee per la compartimentazione

p) Mancano alcuni estintori a Co2 protezione dei quadri elettrici
Per quanto sopra segnalato è necessario richiede alla Provincia di Roma:

a) la ristrutturazione totale e il rinnovo della certificazione dei seguenti impianti:

· Impianto elettrico di tutto l’edificio
· Impianto di rilevazione dei fumi di tutto l’edificio
· Impianto di allarme di tutto l’edificio
b) le seguenti verifiche periodiche:

· Impianto di messa a terra (biennale) di tutto l’edificio
· Impianto di allarme (annuale) di tutto l’edificio
· Porte REI (annuale) di tutto l’edificio
· Luci di emergenza (annuale) di tutto l’edificio
· Rilevatori dei fumi (annuale) di tutto l’edificio
c) la sostituzione delle porte REI non più idonee di tutto l’edificio
    la sostituzione di tutte le porte dei WC rotte

    la sostituzione dei vetri che non risultano di sicurezza

    la revisione della controsoffittatura in tutti i locali

    la sostituzione di tutte le serrande esterne

….verificare la stabilità delle porte di calcetto 
EVIDENZE DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO

· Verificare la possibilità di sostituire gli arredi della palestra (scrivanie e sgabelli) con altri in PVC a spigoli arrotondati

· Verificare tutte le cassette di primo soccorso (alcune sono quasi prive del contenuto)

· La presa della fotocopiatrice non è idonea (va collegata a una presa autobloccante)

· Le sedie delle postazioni dei Video Terminali non sono idonee, sia per il personale, sia per i laboratori di informatica

· Nella segreteria l’impianto elettrico non idoneo (fili scoperti e non idonei)

· Nel locale adiacente il Direttore Amministrativo insiste un armadio LAN troppo rumoroso, va spostato nel locale fotocopia

· Per il laboratori di lingue necessario avvisare il personale che nei pressi dei fili elettrici posti a pavimento non va utilizzata l’acqua

· Nel locale fotocopia è necessario tenere la finestra aperta per smaltire l’ozono che si sviluppa nel locale

· E’ necessario sollecitare le pratiche di smaltimento dei toner e delle sostanze dei laboratori di chimica 

· La sala professori non risulta idonea, si propone di sostituire tutti gli armadietti, e le pannellature in vetro con specchiature cieche assicurando la chiusure del locale

LABORATORIO DI CHIMICA

Dal sopralluogo è risultato che i laboratori hanno parecchie anomalie in particolare:
a) le sostanze chimiche non sono registrate correttamente con l’apposito registro di carico e scarico

b) nell’armadio di sicurezza le sostanze non sono inserite in un apposito elenco affisso allo sportello

c) manca il Documento della Valutazione dei Rischi con le prassi di sicurezza

d) le sostanze provenienti dall’attività didattica sono conservate in taniche senza la descrizione delle quantità e la diluizione delle sostanze presenti.
e) Manca l’impianto di aereazione per portare all’esterno i gas prodotti dalle sostanze chimiche

f) Manca il lava occhi in tutti e due i laboratori
g) Mancano di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale (guanti – scarpe e grembiule e mascherine )

h) Dalle interviste effettuate non si riesce a capire se i laboratori sono utilizzati, è necessario verificare l’attività didattica, in quanto l’utilizzo da parte degli studenti, dei laboratori attualmente è sconsigliabile.

E’ risultato che il divieto di fumo non sempre viene rispettato dal personale

La cartellonistica indicante le vie di fuga va intensificata

Per il Plesso distaccato è necessario redigere un piano di coordinamento per le emergenze.
Nell’aula di disegno sono risultati presenti macchinari non idonei (manca la certificazione CE) e sono privi dei dispositivi di sicurezza, si consiglia il loro allontanamento. 

E’ necessario scrivere al gestore delle macchinette che distribuisce il caffè, di modificare la spina dell’alimentazione elettrica in quanto non idonea. (deve essere quella idonea alla presa autobloccante)
E’ necessario scrivere al Comune di Subiaco perché effettui una Determinazione Dirigenziale per la concessione di “PASSO CARRAIO” da apporre al cancello principale dell’Istituto.

E’ necessario scrivere ai gestori della piscina adiacente, di comunicare le sostanze chimiche e loro quantità utilizzate nei locali, per verificare il rischio chimico (cloro o ammoniaca per l’impianto di condizionamento in caso di incidente di sversamento)
E’ necessario scrivere al Comune di Subiaco di verificare i tetti, adiacenti l’istituto, in cemento amianto per constatarne la loro integrità o la necessità di allontanamento per rischio amianto

E’ necessario scrivere al Comune di Subiaco perché faccia presenziare la via di accesso all’istituto ( via di Villa Scarpellini) dai Vigili Urbani, nelle ore di ingresso e uscita, in quanto le macchine non rispettano il divieto di sosta e rendono pericoloso il transito degli studenti.

Il sottoscritto si riserva di procedere ad un ulteriore sopralluogo per verificare ulteriori anomalie che non fossero state individuate nel presente verbale

Alla presente relazione è allegato una bozza di documento della Valutazione dei Rischi redatto con l’aggiornamento del Testo Unico (D.Lgs 81/2008), tale documento deve essere rivisitato con l’ausilio dei docenti interessati, prima di apporre le firme di convalida.

Subiaco 13 gennaio 2009
IN FEDE

IL REFERENTE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA

Prof..STANTE LEOPOLDO 
IL RSPP

Dr.BRUNO QUINTORIO

R.L.S.

Prof.ssa 
